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[résultats a afficher en mairie

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIE DE GILLES-MESNIL SIMON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE OULINS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONDREVILLE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LE MESNIL SIMON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LA CHAUSSEE D'IVRY
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE GILLES

MONSIEUR LE DELEGUE - DD DES YVELINES
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE GUAINVILLE

J'ai I'nonneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrble sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SIE DE GILLES-MESNIL SIMON

Prélevement 00111801 Commune GILLES
Unité de gestion 0300 SIE DE GILLES-MESNIL SIMON Prélevé le : jeudi 10 juin 2021 a 09h49
Installation TTP 000475 LE VALLON DES VIGNES BLANCHES par : SYLVAIN SAUBUSSE
Point de surveillance P 0000000551 SP DES VIGNES BLANCHES (TTP) Type visite : P2
Localisation exacte ROBINET REFOULEMENT APT
Mesures de terrain Résultats Limites de gualité Références de aualité
inférieure  supérieure  inférieure  supérieure
Température de I'eau 13.5 °C 25.00
pH 7.2 unité pH 6.50 9.00
Chlore libre 0.10 ma(Cl2)/L
Chlore total 0.12 ma(Cl2)/L
Analyses laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : 28P2D

Code SISE de l'analyse : 00117763

Référence laboratoire : LSE2106-29910

CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES

Asbpect (aualitatif) 0 SANS OBJET
Coloration <5 ma(Pt/L 15,00
Couleur (aualitatif) 0 SANS OBJET
Odeur (aualitatif) 0 SANS OBJET
Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Turbidité nénhélométriaue NFU <0.1 NFU 2.00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Entérocoaues /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE
Carbonates 0 ma(CO3)/L
Eauilibre calcocarboniaue 0/1/2/3/4 2 a l'équilibre 1.00 2.00
Hvdroaénocarbonates 383.0 ma/L
oH 7.35 unité pH 6.50 9.00
nH d'éauilibre a la t° échantillon 7.22 unité pH
Titre alcalimétrigue 0.00 of
Titre alcalimétriaue complet 31.40 of
Titre hvdrotimétriaue 36.64 °f
MINERALISATION
Calcium 117.6 ma/L
Chlorures 35 ma/L 250.00
Conductivité a 25°C 776 us/cm 200.00 1100.00
Maanésium 17.6 ma/L
Potassium 23 ma/L
Sodium 17.6 ma/L 200.00
Sulfates 24 ma/L 250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES |
Ammonium (en NH4) <0.05 ma/L 0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3 0.86 ma/L 1.00
Nitrates (en NO3) 43 ma/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0.02 ma/L 0.10
OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES |
Carbone oraaniaue total [ 057 [ ma(cyL [ [ 2.00 \
FER ET MANGANESE |
Fer total <10 na/L ‘ ‘ 200,00 ‘
Manaanese total <10 ua/L 50.00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. |
Aluminium total ua/l <10 ua/L ‘ ‘ 200.00 ‘
Arsenic <2 ua/L 10,00
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Barvum 0.080 ma/L 0.70
Bore ma/L 0.036 ma/L 1.00
Cvanures totaux <10 Ha(CNYL 50,00
Fluorures ma/L 0.54 ma/L 1.50
Mercure <0.50 ua/L 1.00
Sélénium 4 ua/L 10.00
PESTICIDES TRIAZINES
Améthrvne <0.005 ua/L 0.10
Atrazine 0.027 ua/L 0.10
Cvanazine <0.005 ua/L 0,10
Flufenacet <0.005 ua/L 0.10
Hexazinone <0.005 ua/L 0.10
Métamitrone <0.005 ua/L 0.10
Métribuzine <0.005 ua/L 0.10
Prométhrine <0.005 ua/L 0.10
Propazine <0.020 ua/L 0.10
Simazine <0.005 ua/L 0.10
Terbuméton <0.005 ua/L 0.10
Terbuthvlazin <0,005 ua/L 0.10
Terbutrvne <0.005 ua/L 0.10
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
Chloroxuron <0.005 ua/L 0.10
Chlortoluron <0.005 ua/L 0.10
Diuron <0.005 ua/L 0.10
Ethidimuron <0.005 ua/L 0.10
Fénuron <0,020 ua/L 0.10
Fluométuron <0.005 ua/L 0.10
lodosulfuron-methvl-sodium <0.005 ua/L 0.10
Isoproturon <0.005 ua/L 0,10
Linuron <0.005 ua/L 0.10
Métabenzthiazuron <0.005 ua/L 0.10
Métobromuron <0.005 ua/L 0.10
Métoxuron <0.005 ua/L 0.10
Monolinuron <0.005 ua/L 0.10
Monuron <0.005 ua/l 0.10
Néburon <0.005 ua/L 0.10
Siduron <0.005 ua/L 0.10
Thébuthiuron <0,005 ua/L 0.10
Trinéxanac-éthvl <0.020 ua/L 0.10
PESTICIDES AMIDES. ACETAMIDES. ...
Acétochlore <0.005 ua/L 0.10
Alachlore <0,005 ua/L 0,10
Boscalid <0.005 ua/L 0.10
Carboxine <0.005 ua/L 0.10
Cymoxanil <0,005 ua/L 0,10
Diméthénamide <0.005 ua/L 0.10
Fluoovram <0.005 ua/L 0.10
Isoxaben <0.005 ua/L 0.10
Mefenacet <0.005 ua/L 0.10
Métazachlore 0.006 ua/L 0.10
Métolachlore <0.005 ua/L 0.10
Nabronamide <0.005 ua/L 0.10
Orvzalin <0.020 ua/L 0.10
Propyzamide <0,005 ua/L 0,10
S-Métolachlore <0.10 ua/L 0.10
Tébutam <0.005 ua/L 0.10
Zoxamide <0,005 ua/L 0,10
PESTICIDES ARYLOXYACIDES
2.45-T <0.020 ua/L 0.10
2.4-D <0.020 ua/L 0.10
2.4-DB <0.050 ua/L 0.10
2.4-MCPA <0.005 ua/L 0.10
2.4-MCPB <0.005 ua/L 0.10
Clodinafop-proparavl <0,005 ua/L 0.10
Dichlorpron <0.020 ua/L 0.10
Dichlorpron-P <0.030 ua/L 0.10
Fluazifop butvl <0.020 ua/L 0.10
Haloxvfon-méthvl (R) <0.005 ua/L 0.10
Mécobron <0.005 ua/L 0.10
Quizalofop éthvle <0.005 ua/L 0.10
Tricloovr <0.020 ua/L 0.10
PESTICIDES CARBAMATES
Aldicarbe <0.005 ua/L 0.10
Carbarvl <0.005 ua/L 0.10
Carbendazime <0.005 ua/L 0.10
Carbétamide <0.005 ua/L 0.10
Carbofuran <0.005 ua/L 0.10
Chlororonhame <0.005 ua/L 0.10
Diallate <0.020 ua/L 0.10
EPTC <0.020 ua/L 0.10
Iorovalicarb <0.005 ua/L 0.10
Méthiocarh <0.005 ua/L 0.10
Phenmédiphame <0,020 ua/L 0.10
Pronamocarbe <0.005 ua/L 0.10
Probhame <0.020 ua/L 0.10
Propoxur <0.005 ua/L 0,10
Prosulfocarbe <0.005 ua/L 0.10
Pvrimicarbe <0.005 ua/L 0.10
Thiophanate méthvl <0.005 ua/L 0.10
Thirame <0.100 ua/L 0.10
Triallate <0.005 ua/L 0.10

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS |

2.4 Dinitrophénol [<0.50 [warL [ 010 ] \
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Bromoxvnil <0.005 ua/L 0.10
Dicamba <0.050 ua/L 0.10
Dinitrocrésol <0.020 ua/L 0.10
Dinosebh <0.005 ua/L 0.10
Dinoterbe <0.030 ua/L 0.10
Fénarimol <0.005 ua/L 0.10
Imazaméthabenz <0.005 ua/L 0.10
Pentachloronhénol <0.030 ua/L 0.10
PESTICIDES ORGANOCHLORES
Aldrine <0,005 ua/L 0,03
Chlordane alnha <0.005 ua/L 0.10
DDT-2.4' <0.010 ua/L 0.10
Dieldrine <0.005 ua/L 0.03
Dimétachlore <0.005 ua/L 0.10
Endosulfan aloha <0.005 ua/L 0.10
Endosulfan béta <0.005 ua/L 0.10
Endosulfan total <0.015 ua/L 0.10
Endrine <0.005 ua/L 0.10
HCH alpha <0,005 ua/L 0.10
HCH aloha+beta+delta+acamma <0.005 ua/L 0.10
HCH béta <0.005 ua/L 0.10
HCH delta <0.005 ua/L 0.10
HCH aamma (lindane) <0.005 ua/L 0.10
Hebtachlore <0.005 ua/L 0.03
Hexachlorobenzéne <0.005 ua/L 0.10
Oxadiazon <0.005 ua/L 0.10
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
Acéphate <0.005 ua/L 0.10
Azinphos éthvl <0.020 ua/L 0.10
Chlorfenvinnhos <0.005 ua/L 0.10
Chlorovriohos éthvl <0.005 ua/L 0.10
Chlorpvriphos méthvyl <0.005 ua/L 0.10
Chlorthiobhos <0.020 ua/L 0.10
Diazinon <0.005 ua/L 0.10
Dichlorvos <0.030 ua/L 0.10
Diméthoate <0.005 ua/L 0.10
Ethion <0.020 ua/L 0.10
Ethoprophos <0,005 ua/L 0,10
Fenthion <0.005 ua/L 0.10
Fonofos <0.005 ua/L 0.10
Hepténophos <0.005 ua/L 0.10
Malathion <0.005 ua/L 0.10
Oxvdéméton méthvl <0.005 ua/L 0.10
Parathion méthyl <0.005 ua/L 0.10
Phosmet <0.020 ua/L 0.10
Phosphamidon <0.005 ua/L 0.10
Propétamphos <0,005 ua/L 0,10
Pvriminhos méthvl <0.005 ua/L 0.10
Vamidothion <0.005 ua/L 0.10
PESTICIDES STROBILURINES
Azoxvstrobine <0.005 ua/L 0.10
Kresoxim-méthvle <0.005 ua/L 0.10
Picoxvstrobine <0.005 ua/L 0.10
Pyraclostrobine <0,005 ua/L 0,10
Trifloxvstrobine <0.005 ua/L 0.10
PESTICIDES SULFONYLUREES
Flazasulfuron <0.005 ua/L 0.10
Mésosulfuron-méthvl <0.005 ua/L 0.10
Metsulfuron méthvl <0.020 ua/L 0.10
Nicosulfuron <0.005 ua/L 0.10
Prosulfuron <0.005 ua/L 0.10
Sulfosulfuron <0.005 ua/L 0.10
Thifensulfuron méthvl <0.005 ua/L 0.10
Triasulfuron <0,005 ua/L 0,10
Tritosulfuron <0.020 ua/L 0.10
PESTICIDES TRIAZOLES
Aminotriazole <0.050 ua/L 0.10
Bitertanol <0.005 ua/L 0.10
Cvoroconazol <0.005 ua/L 0.10
Difénoconazole <0.005 ua/L 0.10
Epoxvconazole <0,005 ua/L 0,10
Fludioxonil <0.005 ua/L 0.10
Flusilazol <0.005 ua/L 0.10
Flutriafol <0,005 ua/L 0,10
Metconazol <0.005 ua/L 0.10
Mvclobutanil <0.005 ua/L 0.10
Penconazole <0.005 ua/L 0.10
Probiconazole <0.020 ua/L 0.10
Prothioconazole <0.050 ua/L 0.10
Tébuconazole <0.005 ua/L 0.10
PESTICIDES TRICETONES |
Mésotrione <0.050 ua/L 0.10 ‘
Sulcotrione <0.050 ua/L 0.10
PESTICIDES DIVERS |
Acétamiprid <0,005 ua/L 0.10
Aclonifen <0.005 ua/L 0.10
Anthraauinone (pesticide) <0.005 ua/L 0.10
Benfluraline <0,005 ua/L 0,10
Benoxacor <0.005 ua/L 0.10
Bentazone <0.020 ua/L 0.10
Bifenox <0.005 ua/L 0.10
Bixafen <0.005 ua/L 0.10
Bromacil <0.005 ua/L 0.10
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Butraline <0.005 ua/L 0.10
Cantane <0.010 ua/L 0.10
Chlorantraniliprole <0,005 ua/L 0.10
Chloridazone <0.005 ua/L 0.10
Chlormeauat <0.050 ua/L 0.10
Chloro-4 Méthviphénol-3 <0.020 ua/L 0.10
Chloronhacinone <0.020 ua/L 0.10
Chlorothalonil <0.010 ua/L 0.10
Clethodime <0.005 ua/L 0.10
Clomazone <0.005 ua/L 0.10
Cvorodinil <0.005 ua/L 0.10
Dichlobénil <0,005 ua/L 0.10
Dicofol <0.005 ua/L 0.10
Diflufénicanil <0.005 ua/L 0.10
Diméfuron <0,005 ua/L 0,10
Diméthomaornhe <0.005 ua/L 0.10
Ethofumésate <0.005 ua/L 0.10
Fenpropidin <0.010 ua/L 0.10
Fenorobnimorohe <0.005 ua/L 0.10
Fioronil <0.005 ua/L 0.10
Flonicamide <0.005 ua/L 0.10
Flumioxazine <0.005 ua/L 0.10
Flurochloridone <0.005 ua/L 0.10
Fluroxvpir <0,020 ua/L 0.10
Fluroxvoir-mentvl <0.020 ua/L 0.10
Flurtamone <0.005 ua/L 0.10
Flutolanil <0,005 ua/L 0.10
Fluxanvroxad <0.010 ua/L 0.10
Foloel <0.010 ua/L 0.10
Fomesafen <0.050 ua/L 0.10
Fosetvl-aluminium <0.020 ua/L 0.10
Glufosinate <0.020 ua/L 0.10
Glvphosate <0.020 ua/L 0.10
Imazamox <0.005 ua/L 0.10
Imazanvr <0.020 ua/L 0.10
Imidaclopride <0,005 ua/L 0,10
Lenacile <0.005 ua/L 0.10
Mefenovr diethvl <0.005 ua/L 0.10
Métalaxvle <0.005 ua/L 0.10
Métaldéhvde <0.020 ua/L 0.10
Norflurazon <0.005 ua/L 0.10
Oxadixvl <0.005 ua/L 0.10
Pendiméthaline <0.005 ua/L 0.10
Piclorame <0.100 ua/L 0.10
Prochloraze <0,010 ua/L 0,10
Propanil <0.005 ua/L 0.10
Pvmétrozine <0.005 ua/L 0.10
Pvrifénox <0,010 ua/L 0.10
Pvriméthanil <0.005 ua/L 0.10
Ouimerac <0.005 ua/L 0.10
Spinosad <0.050 ua/L 0.10
Sniroxamine <0.005 ua/L 0.10
Tétraconazole <0.005 ua/L 0.10
Thiabendazole <0.005 ua/L 0.10
Thiaclooride <0.005 ua/L 0.10
Thiamethoxam <0.005 ua/L 0.10
Total des pesticides analvsés 0.184 ua/L 0.50
Trifluraline <0.005 ua/L 0.10
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Chlorure de vinvl monomeére <0.004 ua/L 0.50
Dibromométhane <0.50 ua/L
Dichloroéthane-1.2 <0.50 ua/L 3.00
Hexachlorobutadiéne <0.50 ua/L
Tétrachloroéthvléne-1.1.2.2 <0.50 ua/L 10,00
Tétrachloroéthvlén+Trichloroéthviéne <0.50 ua/L 10.00
Trichloroéthvléne <0.50 ua/L 10.00
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS |
Benzéne <0.5 [ua/L 1,00 [
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE
Activité aloha alobale en Ba/L 0.04 Ba/L
Activité béta attribuable au K40 0.072 Ba/L
Activité béta alobale en Ba/L 0.09 BalL
Activité béta aloh. résiduelle Ba/L <0.040 Ba/L
Activité Tritium (3H) <9 Ba/L 100.00
Dose indicative <0.10000 mSv/a 0.10
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
Bromates <3 ua/L 10.00
Bromoforme 5.10 ua/L 100.00
Chlorite en ma/L <0,010 ma/L 0.20
Chlorodibromomeéthane 2.40 ua/L 100.00
Chloroforme 1.5 ua/L 100.00
Dichloromonobromométhane 1.00 ua/L 100,00
Trihalométhanes (4 substances) 10.00 ua/L 100.00
PESTICIDES PYRETHRINOIDES
Alphaméthrine <0.005 ua/L 0.10
Bifenthrine <0,005 ua/L 0,10
Cvbnerméthrine <0.005 ua/L 0.10
Deltaméthrine <0.005 ua/L 0.10
Esfenvalérate <0.005 ua/L 0.10
Etofenorox <0.010 ua/L 0.10
Fenvalérate <0.010 ua/L 0.10
Perméthrine <0.010 ua/L 0.10
Piberonil butoxide <0.005 ua/L 0.10
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Tefluthrine <0.005 ‘ ualL ‘ ‘ 0.10 ‘ ‘ ‘
Zetacvoermethrine <0.005 ua/L 0.10
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIOUES |
Acrvlamide <0.10 ua/L 0.10
Enichlorohvdrine <0.05 ua/L 0.10
Ethviuree <0.50 ua/L
PLASTIFIANTS |
Phosphate de tributvle [<0.005 [ua/L \ \ \
METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’'A PAS ETE CARACTERISEE |
1-(3.4-dichloronhénv-3-méthvlurée <0.005 ua/L 0.10
1-(3.4-dichlorophénvi-urée <0.005 ua/L 0.10
1-(4-isopropviphenvi)-urée <0.005 ualL 0.10
2.6 Dichlorobenzamide <0.005 ua/L 0.10
AMPA <0.020 ua/L 0.10
DDD-4.4' <0.005 ua/L 0.10
Desméthvlisooroturon <0.005 ua/L 0.10
Desmethvinorflurazon <0.005 ua/L 0.10
Dibutvlétain cation <0.00039 ua/L 0.10
Diclofon méthvl <0.050 ua/L 0.10
Endosulfan sulfate <0.005 ua/L 0.10
Ethvlenethiouree <0.10 ua/L 0,10
Fluazifon <0.005 ua/L 0.10
Henptachlore énoxvde <0.005 ua/L 0.03
Heptachlore époxvde cis <0.005 ua/L 0.03
Hentachlore énoxvde trans <0.005 ua/L 0.03
Hvdroxvcarbofuran-3 <0.005 ua/L 0.10
Imazaméthabenz-méthvl <0.010 ua/L 0.10
loxvnil <0.005 ua/L 0.10
Méthvl isothiocvanate <0.02 ua/L 0.10
Propazine 2-hvdroxv <0.005 ua/L 0.10
Terbuthvlazin déséthvl-2-hvdroxv <0.005 ua/L 0.10
METABOLITES PERTINENTS
Atrazine-2-hvdroxv <0.020 ua/L 0.10
Atrazine-déisopropvl <0.020 ua/L 0.10
Atrazine déisooroovl-2-hvdroxv <0.020 ua/L 0.10
Atrazine déséthvl 0.060 ua/L 0.10
Atrazine déséthyl-2-hvdroxy <0,005 pa/L 0.10
Atrazine déséthvl déisonronvl 0.033 ua/L 0.10
ESA metolachlore 0.058 ua/L 0.10
Hvdroxvterbuthvlazine <0,020 ua/L 0.10
OXA alachlore <0.020 ua/L 0.10
Simazine hvdroxv <0.005 ua/L 0.10
Terbuméton-désethvl <0.005 ua/L 0.10
Terbuthvlazin déséthvl <0.005 ua/L 0.10
METABOLITES NON PERTINENTS
ESA acetochlore <0.020 ua/L
ESA alachlore <0,020 ua/L
ESA metazachlore 0.129 ua/L
OXA acetochlore <0.020 ua/L
OXA metazachlore 0.029 ua/L
OXA metolachlore <0.020 ua/L

Conclusion sanitaire ( Prélevement N° : 00111801)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des parametres mesurés.
Toutefois, il est recommandé de maintenir la teneur en chlore libre proche de 0,1 mg/l en distribution. Chartres, le 12 juillet 2021

P/le Préfet,

P/ le délégué départemental,
la responsable du département
santé environnement et
déterminants de santé

signé :

Chrystel MEAR-BRENAUT

15, place de la République - 28019 CHARTRES CEDEX - site internet :
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr


http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr

	Fiches analyses avec ou sans paramètres terrain
	02800111
	00117763
	00117763




